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1.  Angewandte Testverfahren

« ONORM M 6219-1: Anforderungen an &ffentliche und gewerbliche Saunaanlagen,
Infrarotkabinen, Dampf- und sonstige Warmekammern, Teil 1: Planung und Betrieb
von Saunas und Saunas in Kombination mit Infrarot-Warmequellen

+ ONORM EN 717 - Teil 2: Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe,
Teil 2: Formaldehydabgabe nach der Gasanalysenmethode

* Arbeitsanweisung A 006 der Holzforschung Austria: Bestimmung der Formaldehyd-
abgabe durch Gasanalyse

2. Probenspezifikation

Am 13.11.2015 wurde folgendes Probenmaterial an die Holzforschung Austria
Ubermittelt:

1 Stiick Altholzmusterplatte, 3-Schicht

Probenbezeichnung: ,Eiche*

Dimension: 500 x 500 x 19mm

Zusatzinformation:  Mittellage Fichte, beide Decklagen Eiche mit original Oberfléche
(rissig, wurmstichig, gedampft)

1 Stlick Altholzmusterplatte, 3-Schicht

Probenbezeichnung: ,Fichte*

Dimension: 500 x 500 x 19mm

Zusaltzinformation:  Mittellage Fichte, beide Decklagen Fichte mit original Oberflache
(rissig, wurmstichig, gedampft)

Die Decklagen beider Materialien waren quer zur Langsrichtung orientiert.
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3.  Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse

Das Probenmaterial wurde abweichend von ONORM EN 717 — Teil 2 bei 90°C gepriift.
Dies entspricht den Vorgaben von ONORM M 6219-1.

Es wurden folgende Gasanalysenwerte festgestellt:

Fichte

Eiche 0,17 0,15 0,16

Zur Information:

Lt. ONORM M 6219-1 diirfen im Saunabereich nur Holzarten und Holzlagen-
Werkstoffe eingesetzt werden, die einen maximalen Gasanalysenwert von 0,4 mg/m?h

Formaldehyd gem&R ONORM EN 717-2 (abweichend von der ONORM gepriift bei
90°C) aufweisen.

Die gepriiften Materialien erfiillen diese Anforderung.

4. Lagerung des Probenmaterials

Das Prifmaterial wird nach Abschluss der Analysen sechs Monate gelagert.
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Fir die folgenden in diesem Bericht angefilhrten Verfahren bestehen Akkreditierungen.
Die Verwendung angefiihrter Akkreditierungszeichen fiir eigene Zwecke ist nicht gestattet.

Accreditation is given for the following procedures.
It is not allowed to use included accreditation marks for own purposes.

Akkreditierungs- Art der Verfahren
zeichen Akkreditierung
ceditierung Ay, Priifung » ONORM EN 717-2

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegensténde zum Zeitpunkt der Untersuchung.
Auszugsweise Verbdffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

The results and statements given in this document relate only to the tested materials, the present information and

the state of the art at the time of investigation.
Publication in excerpts is only permitted with the written approval of Holzforschung Austria.
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